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Vorwort 

Bauschªden, insbesondere infolge Feuchtigkeit und Wªrmebr¿cken, gewinnen mehr 

an Bedeutung und haben in letzter Zeit  von sich reden gemacht. Im Vordergrund sind 

dabei nicht nur erhebliche Beseitigungs-bzw. Vermeidungskosten, sondern die 

Gesundheit von Bewohnern beim Schimmelpilzbefall und sogar Leben hunderter 

Menschen bei den Bauwerkseinst¿rzen. Im Rahmen der Master-Arbeit wurden 

Folgeschªden der Feuchtigkeit und Wªrmebr¿cken wie Salzschªden, Setzungsrisse 

infolge Grundwasser, Kondenswasserbildung, Frostschªden und Schimmelpilz sowie 

Korrosionschªden betrachtet. Es werden typische Gebªude und ihre wªrme-und 

feuchteschutztechnische Eigenschaften betrachtet. F¿r die Bestimmung von 

Wªrmbr¿cken sind Anschlusse der Bauteile aufgezeigt, wo voraussichtlich 

Wªrmebr¿cken auftreten kºnnen. Anhand des Wªrmebr¿ckenberechnungsprogramms 

AnTherm wurden  einige Anschlusse ausf¿hrlich berechnet und Berichte, wie 

Temperaturfelder, Grenzfeuchte, psi-Wert usw. zusammengefasst und im Text 

aufgezeigt. Nach der Begr¿ndung von Wªrmebr¿ckenauftreten werden erforderliche 

Handlungsempfehlungen zur Vermeidung und nachhaltiger Sanierung erarbeitet. Als 

Beitrag zur Vermeidung von feuchtebedingten Schªden wurde ein 

Simultationsprogramm auf der Basis  von  Ă1 C Programmierungskomplexñ entwickelt. 

Das erarbeitete Simultationsprogramm berechnet Tauwasser-und 

Schimmelpilzbildung. So kºnnen jeder Zeit notwendige Angaben eingegeben werden 

um sicherzustellen, ob Tauwasser oder Schimmelpilzbildungsgefahr vorliegt.  

Insgesamt wurden Konzepte zur Vermeidung  und Beseitigung von 

Salztransportschªden, Tauwasser und Schimmelpilz entwickelt.  Die Ergebnisse der 

vorgestellten Master-Arbeit kann zur Auswertung von feuchtebedingten Bauschªden  

und Entwicklung von SanierungsmaÇnahmen in jedem konkreten Einzelfall genutzt 

werden. 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

Schon seit langem schenkt man Bauschªden groÇe Aufmerksamkeit. Leider zeigen 

uns statistische Aufgaben, dass die Situation in diesem Bereich sowohl in Deutschland 

als auch in Russland nicht besser sondern noch schlechter geworden ist.  

Im Rahmen der Master-Arbeit ist zu erkennen, dass Bauschªden insbesondere infolge 

Feuchtigkeit und Wªrmebr¿cken erhebliche volkswirtschaftliche Verluste verursachen. 

Es stellt sich somit den Ingenieuren, Bauherren und Eigent¿mern die Aufgabe, das 

fr¿hzeitige Erkennen von Baumªngel und Bauschªden durchzuf¿hren und  so mehr 

eine Sicherheit im Umgang mit nachhaltigem Bau und nachhaltiger  Sanierung, die im 

Wesentlichen ein Bestandteil des gesamten Bruttoinlandproduktes sind, zu schaffen. 

Mit dieser Zielsetzung haben wir folgende Aufgaben, die in dieser Master-Arbeit gelºst 

werden sollen, vorgenommen: 

1. Erlernen typische Bauschªden insbesondere infolge Feuchtigkeit und 

Wªrmebr¿cken in Russland und in Deutschland; 

2. Beurteilung von typischen Bauschªden; 

3. Entwicklung eines Simultationsprogramms zur Vermeidung von Bauschªden, 

dessen Hauptaufgabe das Erkennen und Vermeidung von Bauschªden infolge 

Feuchtigkeit und Wªrmebr¿cken sein sollte; 

4. Erarbeitung von konkreten Konzepten und Handlungsempfehlungen auf der 

Grundlage von Detailzeichnungen zur Vermeidung und Beseitigung von 

Bauschªden. 

Zuerst wird eine Analyse von auftretenden Bauschªden mit dem Primat 

wªrmebr¿cken-und feuchtigkeitsbedingte Bauschªden durchgef¿hrt. Danach wird eine 

bauphysikalische Grundlage von feuchte-und wªrmebr¿ckenbedingten Bauschªden 

gegeben. Nªchster Schritt ist eine Vorstellung von 

Wªrmebr¿ckenberechnungsprogramm ĂAnThermñ, auf deren Grundlage Beurteilung 

von Wªrmebr¿cken durchgef¿hrt wird. Nach der Beurteilung von ausgewªhlten 

Beispielen wird ein Simultationsprogramm entwickelt, die zu einem  fr¿hzeitigen 

Erkennen sowie Vermeidung von Bauschªden beitragen sollte. Zum Schluss werden 

konkrete Handlungsempfehlungen sowie Konzepte zu jeweiligem Beispiel vorgestellt.  
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2 Auswertung der Literatur 

Um die oben beschriebene Zielsetzung zu erreichen, soll ein ¦berblick ¿ber den 

aktuellen Kenntnisstand im Bereich von feuchte-und wªrmebedingten Bauschªden 

verschafft werden. In diesem Kapitel werden nicht nur wichtige Begriffe, sondern auch 

physikalische Zusammenhªnge gegeben, um nachvollziehbar  das Schadensbild 

darzustellen.  

2.1   Ausblick auf typische Baumªngel und Bauschªden im Baubereich. Tendenz 

in Deutschland und in Russland 

Die vorgestellte Master-Arbeit wird der Vermeidung von Bauschªden infolge der 

Wªrmebr¿cken und Feuchtigkeit gewidmet. Mit dieser Zielsetzung wurden Bauschªden 

in zwei Lªndern: in Deutschland und in Russland untersucht. Unterschiedliche 

Mentalitªten, Klimabedingungen und nat¿rlich Bautraditionen bieten eines der 

umfangreichsten Felder zur fundamentalen Bauschªdenuntersuchungen. 

Aktualitªt des ausgewªhlten   Themas f¿r die Master-Arbeit kºnnte kaum unterschªtzt 

werden. Es ist offensichtlich geworden, dass die Mªngel zur erheblichen 

Aufwendungen f¿hren. Deshalb ist ein B¿ndel von MaÇnahmen wie Untersuchung, 

Analyse und Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Vermeidung von 

Bauschªden nicht nur empfehlenswert, sondern notwendig.  

Zunªchst wird eine deutliche Erklªrung gegeben, was unter Begriffen                       

ĂBaumªngelñ und ĂBauschªdenñ allgemein zu verstehen sind.  

Baumªngel liegen vor, soweit das Bauwerk oder ein Teil davon nicht die vereinbarte 

Beschaffenheit hat oder nicht die anerkannten Regeln der Technik entspricht.1 Das 

sind beispielweise: Verwendung ungeeigneter Baustoffe, fehlende/unzureichende 

Wªrmedªmmung, horizontale oder vertikale Dichtungen, Abweichung von in einem 

Projekt festgelegten Lºsungen. 

Dem Begriff ĂBauschªdenñ legt  im Vergleich zu Baumªngeln keine rechtliche 

Bestimmung zugrunde. Es handelt sich somit um  fehlenden technischen 

beziehungsweise funktionalen Eigenschaften der Bauteile. Als Beispiele daf¿r gelten: 

Alterung, Mangelfolgeschªden, Mangelhafte Instandsetzung und Instandhaltung, 

falsche Nutzung der Rªume. 

Eine sorgfªltige Betrachtung der in Deutschland auftretenden Bauschªdenanzahl weist 

auf eine Tendenz der Steigerung.  Im Bewertungszeitraum von 2003 bis 2005 wurden 

                                                           
1
 Verdingungsordnung f¿r Bauleistungen (VOB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
04.09. 2006, Teil B,Ä13, 1. Satz 
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durchschnittlich 21 Mªngel pro Projekt festgestellt. Im Durchschnitt betrugen die 

Kosten zur unmittelbaren Mangelbeseitigung rund  9.000 ú inklusive 19 % 

Mehrwertsteuer (brutto).  Das Risiko aus dieser Mªngeln-zum Beispiel 

Mangelfolgekosten und Prozesskosten betrug pro Wohngebªude bis zu 27.000 ú2. Das 

ist ein deutliches Zeichen, dass die Qualitªt der Bauleistungen auf deutschen 

Baustellen schlechter geworden ist. In der Abbildung 1 wird eine  Mangelhªufigkeit im 

Zeitraum von 2003 bis 2007 gezeigt. 

 

Quelle: Erster DEKRA-Bericht zu Baumªngeln an Wohngebªuden, 2007 

Abbildung 1: Mangelhªufigkeit im Pr¿fzeitraum von 2003 bis 2007 

Aus der oben dargestellten Grafik kann man merken, dass die durchschnittliche Anzahl 

festgestellter Mªngel von  2003 bis 2007 um 102% zugenommen hat. Aufgrund des 

bestehenden Zusammenhanges zwischen Baumªngel und Bauschªdenanzahl kann es 

vermutet werden, dass Bauschªden  demnªchst noch steigen.  

Im Gegensatz zu Deutschland beschªftigt sich Bundesministerium f¿r Bau und 

Architektur Russlands mit der Analyse, Bearbeitung und Systematisierung von 

Baumªngeln und Bauschªden nicht. Diese Aufgaben erf¿llen einzelne zertifizierte 

Sachverstªndigenb¿ros, deren Berichte nicht ºffentlich herausgegeben werden. 

Manche Bauunternehmen f¿hren Bauschªdenberichte, die auch nicht zugªnglich sind. 

Diese Situation beschreibt eine nicht transparente Tªtigkeit im Baubereich. Das wies 

darauf hin, dass jede einzelne Baufirma strebt nach der Unterschlagung  der 

Leistungsergebnisse infolge  minderwertiger Bauarbeitenausf¿hrung.  

                                                           
2
 DEKRA REAL ESTATE EXPERTISE : Erster DEKRA-Bericht zu Baumªngeln an 

Wohngebªuden,  http://www.bauwissen-online.de/PDF/Dekra.pdf , Abrufdatum: 12.03.2011 
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Als Grundlage zur Analyse der Bauschªdensituation in Russland gelten Berichte ¿ber 

Bauschªdenuntersuchungen, die von  dem Forschungslaboratorium der Rostover 

Staatlichen Bauuniversitªt im Zeitraum von 1999 bis 2011 durchgef¿hrt werden. Unter 

sind eine Verteilung von auftretenden Bauschªden in Abhªngigkeit von der 

Bauleistungen vorgestellt. 

Weil unsere nªchste Bauschªdenanalyse mit dem Gebªudelebenszyklen gebunden ist, 

scheint es sinnvoll Gebªudelebenszyklusphasen darzustellen. Der 

Gebªudelebenszyklus beschreibt die gesamte Betrachtungsweise eines Bauwerks von 

seiner Planung bis zu dessen R¿ckbau.3  Der Zyklus fªngt mit der 

Projektentwicklungsphase an. Nach dieser Phase kommen Planungsphase und eine 

sehr komplexe Phase-Erstellung eines Gebªudes in Betracht. Danach tritt die meist 

lªngere Nutzungsphase. Das ĂLebenñ eines Gebªudes endet mit dem R¿ckbau oder 

Abbruch. 

In der Abbildung 2 wird eine Verteilung auf Ursachen der Bauschªden wªhrend der 

Gebªudelebenszyklusphasen dargestellt. 

 

Abbildung 2: Bauschªdenursachen in verschiedenen Phasen des 
Gebªudelebenszyklen 

Untersuchung der Bauschªden, die in verschiedenen Phasen der 

Gebªudelebenszyklen verursacht werden, wies darauf hin, dass mehr Bauschªden 

wªhrend der  Ausf¿hrungsphase oder Bauphase auftreten. Das entspricht 65% aller 

auftretenden Bauschªden. Wichtige Gr¿nde daf¿r sind: 

1. Abweichung von Projekt-,Baunormenanforderungen; 

2. Verwendung ungeeigneter Baustoffe; 

                                                           
3 Gessmann, Robin: Ein internetbasiertes Gebªudedatenrepositorium als 

lebenszyklusorientierte Integrationsplattform, unverªnderte Auflage, Universitªtsverlag 
Karlsruhe 2008 
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3. Qualitªtskontrollefehlen; 

4. Unqualifizierte Arbeiter auf der Baustelle; 

5. Organisierung der Bauarbeiten auf der Baustelle. 

Anteil der Bauschªden in der Nutzungsphase betrªgt 26 %. Probleme auf der 

Nutzungsphase sind schon herkºmmlich gewesen. Folgende Ursachen kºnnen zu 

Bauschªden f¿hren: 

1. Nicht zeitgemªÇe Durchf¿hrung von Instandsetzungs-, und 

InstandhaltungsmaÇnahmen; 

2. Nichteinhaltung von Baunormen wªhrend InstandhaltungsmaÇnahmen; 

3. Praktischer Diagnostikfehlen f¿r Gebªuderestlaufzeitermittlung; 

4. Schªden an Rohrleitung des Wasserversorgungs-und Abwassersystems usw. 

In nachstehenden Abbildung werden Anteile von Bauschªden in Abhªngigkeit von 

durchgef¿hrten Bauleistungen infolge der Nichteinhaltung von Projekt-,und 

Baunormenanforderungen aufgezeigt. 

 

Abbildung 3: Bauschadenverteilung in Abhangigkeit von Bauarbeiten 

Es ist aus der Tabelle ersichtlich, dass Nichtbefolgung von Baunormenanforderungen 

bei Dacharbeiten (34%), Entwªssern(19%) und Wªrmedªmmung-,Wasserdampf-und 

Fundamentabdichtungsarbeiten(20%) und Baugrunduntersuchungen (15%) maximal 

sind. Tendenziell weniger Bauschªden bringen Gebªudepassungsarbeiten wªhrend 

Montagearbeiten, Achsenabstecken und Holzhaltbarkeit.  

Eine Zusammenstellung von  in Deutschland und in Russland verbreiteten Bauschªden 

wªhrend der Bauausf¿hrung erfolgt in der Abbildung 4. 
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Quelle: Zweiter DEKRA-Bericht zu Baumªngeln an Wohngebªuden, 2008 

Abbildung 4 Zusammenstellung von Bauschaden wªhrend der Bauausf¿hrung in 
Deutschland und in Russland 

Aus der Tabelle erfolgt, dass die Hªufigkeit des Bauschªdenauftreten in der 

Ausf¿hrungsphase in Russland hºher als in Deutschland ist. Eine Ausnahme bildet 

dagegen Rohbau. Dort treten Bauschªden in Russland fast doppelt selten als in 

Deutschland.  

Wªhrend der Analyse von Bauschªden ist es zu betonen, dass 20% aller 

Schadensfªlle auf Wªrmedªmmung-, Fundamentabdichtungsarbeiten zur¿ckzuf¿hren 

sind. (siehe Abbildung 3). Unzureichende und fehlerhafte Durchsetzung von 

Wªrmedªmmungsarbeiten, Entwªssern und Abdichtungsarbeiten verursachen 

Wassereindringung in Dªmmung, Undichtheiten und ¦berfeuchtung von 

Konstruktionen.  

2.2 ¦bersicht ¿ber gesetzlichen Anforderungen im Bereich von wªrmebr¿cken-

und feuchtebedingten Bauschªden 

Zur Vermeidung von Tauwasserbildung gelten in Russland zwei wichtige Baunormen: 

Wªrmeschutzverordnung 23-02-2003 vom 10.01.2003 und Bauregeln 23-101-2004 

vom 06.01.2004.  

Wªrmeschutzverordnung 23-03-2003 dient dem Wªrmeschutz von Wohngebªuden mit 

dem Ziel der Einhaltung von hygienischen Anforderung und der Schaffung von 

gesundem Wohnklima sowie der Haltbarkeit von Tragkonstruktionen eines Gebªudes 

und der Energieeinsparung4. 

                                                           
4
 ¦bersetzung: Wªrmeschutzverordnung  2003 in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.02. 2003, Teil 1,Anwendungsbereich; 
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Bauregeln 23-1010-2004 sollen der Anforderungen von Wªrmeschutzverordnung nicht 

widersprechen. Sie umfasst verschiedene Verfahren zur Planung von 

wªrmeschutztechnischen Eigenschaften von Bauteilen sowie Leitfaden, die der 

Anforderungen von Wªrmeschutzverordnung einhalten. In beiden Normen gibt es 

keine Information ¿ber Wªrmebr¿cken und Schimmelpilzbildung.  Nach den russischen 

Vorschriften entspricht Taupunktberechnung den deutschen Vorschriften wie                  

DIN 4108-Teil 3ñKlimabedingter Feuchteschutzñ5.  

Seit dem Jahr 2009 ist das erste in der Geschichte von Energieeinsparung Russlands 

Bundesgesetz ¿ber Energieeinsparung und energetische Effizienz von Gebªuden in 

Kraft getreten. Es beschreibt gesetzliche Anforderungen zur Durchf¿hrung von 

energetischer Sanierung im Bestand und bietet Energiekennwerte f¿r neue und 

bestehende Bauwerke6. 

In Deutschland dienen der Vermeidung von Feuchteschªden wie Tauwasser und 

Schimmelpilz ¿bliche Regelwerke zu Wªrme-und Feuchteschutz: DIN 4108, 

Energieeinsparverordnung, DIN 68800. 

DIN 4108: ĂWªrmeschutz im Hochbau bietet eine Grundlage zur Vermeidung von 

Wªrmebr¿cken, Schimmelpilz und Oberflªchentauwasserñ. Es besteht aus mehreren 

Teilen, die f¿r uns wichtigste davon sind: Teil 2: Mindestanforderung an den  

Wªrmeschutz und Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz. Neben 

Berechnungsverfahren wurden konkrete MaÇnahmen vorgeschlagen, die der 

Vermeidung von Feuchteschªden dienen.  

DIN 4108, Teil 2:ñ Mindestanforderung an den Wªrmeschutzñ. Diese Norm legt die 

Mindestanforderungen an die Wªrmedªmmung und zusªtzlich an die Wªrmebr¿cken 

fest, die oftmals in der Gebªudeh¿lle auftreten7.  

DIN 4108, Teil 3: ĂKlimabedingter Feuchteschutzñ. Diese Norm ermºglicht die 

Berechnung von Oberflªchentemperaturen im Regelquerschnitt. Nach der Tabelle A.4 

kann die Ermittlung von Tauwasserpunkt durchgef¿hrt werden. Allgemein legt  sie  

                                                           
5
 ¦bersetzung: Bauregeln 23-101-2004 in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.01. 2004, 

Teil 1,Anwendungsbereich; 
6
 ¦bersetzung: Bundesgesetzt zur Energieeinsparung und Erhºhung von energetischer 

Effizienz von Gebªuden ˉ 216 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.11. 2009, Teil 
1,Anwendungsbereich 
7
 DIN 4108-2: 2003-07: ĂWªrmeschutz im Hochbau, Mindestanforderungen an den 

Wªrmeschutzñ, Ersatz f¿r DIN 4108-2:2003-04; 
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Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise zum klimabedingten 

Feuchteschutz8.  

DIN EN ISO 10211-1: ĂWªrmebr¿cken im Hochbau. Wªrmestrºme und 

Oberflªchentemperaturenñ beinhaltet Anforderungen zur Berechnung von 

Oberflªchentemperaturen und Wªrmestrºmen9.  

Energieeinsparverordnung ist ein Teil des deutschen Baurechts. Diese Norm schrieb 

Standardanforderungen, die zur Erhºhung der Energieeffizienz von  Gebªuden f¿hren 

sollen. Seit der Auflºsung von Wªrmeschutzverordnung in 2002 wurde schon  vier 

Fassungen in Kraft getreten. Heute gilt eine aktuelle Fassung von 2009. Sie reduziert 

um durchschnittlich 30 % die Obergrenze des Jahres-Primªrenergiebedarfs. Dar¿ber 

hinaus werden die Anforderungen zur Wªrmedªmmung von Neubauten um 15 %  

erhºht10.  

DIN 68800: ĂHolzschutzñ,  sch¿tzt Holzbauteile vor tierischen und pflanzlichen 

Schªdlingen ï Insekten und Pilze ï oder zu hoher Feuchte  und beinhaltet 

Anforderungen an den vorbeugenden baulichen und chemischen Holzschutz11.  

Die ober beschriebenen Regelwerke bieten eine Grundlage zur Entwicklung diese 

Master-Arbeit.  

2.3 Definitionen von Wªrmebr¿cken 

Unterschiedliche Literaturquellen bieten eine Menge von Wªrmebr¿ckendefinitionen. 

Es wird  eine davon gegeben. 

Als Wªrmebr¿cken werden ºrtlich begrenzte Stellen bezeichnet, die im Vergleich zu 

den angrenzenden Bauteilbereichen eine hºhere Wªrmestromdichte aufweisen. Ihr 

physikalisches Merkmal ist, dass die Wªrmestromlinien an dieser Stelle nicht mehr 

eindimensional, also parallel zu einander verlaufen, sondern verzerrt, das heiÇt 

divergent oder konvergent sind. Diese ºrtlich erhºhte Wªrmestromdichte verursacht 

nicht nur einen zusªtzlichen Wªrmeverlust im Vergleich zum ungestºrten Bauteil, 

sondern reduziert auch in dem betreffenden Bereich die Oberflªchentemperatur des 

                                                           
8
 DIN 4108-3: 2001-07:ñ Wªrmeschutz im Hochbau, Klimabedingter Feuchteschutz, 

Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise f¿r Planung und Ausf¿hrungñ, Ersatz f¿r 
DIN 4108-3:1981-08; 
9
 DIN EN ISO 10211-1: ĂWªrmebr¿cken im Hochbau. Wªrmestrºme und 

Oberflªchentemperaturen. Allgemeine Berechnungsverfahrenñ in der deutschen Fassung EN 
ISO 10211-1:1995; 
10

 Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV 2009) in der Fassung von 01.10.2009; 
11

 DIN 68800: ĂHolzschutzñ, in der revidierten Fassung von 1992 
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Bauteiles.12 Als wesentliche Merkmale von Wªrmebr¿cken gelten vor allem erhºhte 

Wªrmeverluste und niedrigere Oberflªchentemperaturen in einem betreffenden 

Bereich.  

2.3.1 Erscheinungsformen von Wªrmebr¿cken 

Wªrmebr¿cken weisen eine breite Palette von Erscheinungsformen, deren Erwªhnung 

im Rahmen von wªrmebr¿ckenbedingten Bauschªden sehr wichtig scheint zu sein. Es  

unterscheidet sich folgende Wªrmebr¿ckenformen:  

1. Stoffbedingte Wªrmebr¿cken: Es handelt sich um stoffbedingten 

Wªrmebr¿cken, wenn zwischen den beiden Oberflªchen eines ebenen, 

plattenfºrmigen Bauteils eine Temperaturdifferenz vorhanden ist. In 

nachstehenden Abbildungen werden stoffbedingte Wªrmebr¿cken 

aufgezeigt. 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Stoffbedingte Wªrmebrucken 

2. Wenn es sich um homogenes Material handelt. Dies ist der Fall, wenn 

entweder Stoffe unterschiedlicher Wªrmeleitfªhigkeit nebeneinander 

angeordnet sind oder wenn die Bauteile von der Plattenform abweichen. In 

dem Fall sind das  form-oder geometriechbedingten Wªrmebr¿cke. 

Abbildung 6  zeigt beispielhaft geometriebedingten Wªrmebr¿cke 13. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Richter, Ekkehard/Fischer, Heinz-Martin/Jenisch, Richard: Lehrbuch der Bauphysik: Schall-
Wªrme-Feuchte-Lichte-Brand-Klima, 6. Aufl,.Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden 2008; 
13

 Lutz, Peter: Lehrbuch der Bauphysik. Schall-Wªrme-Feuchte-Licht-Brand-Klima, 5. Aufl., 
Teubner Verlag, Karlsruhe 2002 

Abbildung 6: Geometriebedingte Wªrmebr¿cke 
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Linienfºrmige Wªrmebr¿cken: AuÇenwandkanten, Deckenauflager, Fensterleibungen,-

br¿stungen, Balkonplatten; 

Punktfºrmige Wªrmebr¿cken: Befestigungselemente (D¿bel in einer AuÇenwand) 

sowie AuÇenwandecken. Wªrmeverluste durch punktfºrmige Wªrmebr¿cken sind 

meist gering und werden daher vernachlªssigt. Die nachstehende Abbildung 7 zeigt 

punkt-und linienfºrmige Wªrmebr¿chen auf.  

 

Abbildung 7: Linien-sowie punkfºrmige Wªrmebr¿cken 

Als wesentliche Merkmale von Wªrmebr¿cken gelten erhºhte 

Transmissionswªrmeverluste, niedrige Oberflªchentemperaturen und 

Tauwasserproblematik. 

2.3.2 Ber¿cksichtigung von Wªrmebr¿cken 

In Deutschland werden Wªrmebr¿ckeneffekte zumindest in zwei Baunormen erwªhnt: 

Energieeinsparverordnung und in deutschen Industrienormen: DIN 4108-Teil 2 sowie 

DIN EN ISO 10211-1.  

In Russland gelten zwei Hauptbaunormen, die Wªrmeschutz in Gebªuden regeln: 

Wªrmeschutzverordnung  23-02-2003 und Bauregeln 23-101-2004 Ă Planung von 

wªrmeschutztechnischen MaÇnahmenñ. Weder in baulichen Normen und Regeln noch 

in baulichen Regeln werden Wªrmebr¿cken betrachtet und zumindest erwªhnt. 

Deswegen werden weitere ¦berlegungen nur auf der Grundlage von DIN-und EnEV 

Anforderungen aufbauen.  

Es gibt prinzipiell drei Mºglichkeiten zur numerischen Ber¿cksichtigung von 

spezifischen Transmissionswªrmeverlusten infolge Wªrmebr¿cken: 

Linienfºrmige Wªrmebr¿cken 

Punktfºrmige Wªrmebr¿cke 
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Á Energieeinsparverordnung 2009 ber¿cksichtigt Wªrmeverluste infolge 

Wªrmebr¿cken durch Erhºhung der Wªrmedurchgangskoeffizienten um 

ȹUWB=0,10 W/(m2K) f¿r die gesamte wªrme¿bertragende Umfassungsflªche; 

1. Bei Anwendung von Planungsbeispielen nach DIN 4108 Beiblatt 2:2004-01: 

Ber¿cksichtigung durch Erhºhung der Wªrmedurchgangskoeffizienten um 

ȹUWB=0,05 W/(m2K) f¿r die gesamte ¿bertragende Umfassungsflªche; 

2. Durch genaue Berechnung der Wªrmebr¿cken nach DIN V 4108-06:2003-06 in 

Verbindung mit weiteren anerkannten Regeln der Technik; 

Es ist zu erwªhnen, dass sich die Genauigkeit jeweiliger Mºglichkeit der 

Ber¿cksichtigung von Transmissionswªrmeverlusten unterscheidet. GrºÇere 

Genauigkeit hat selbstverstªndlich die genaue Ber¿cksichtigung  von Wªrmebr¿cken. 

2.4 Bauphysikalische Grundlagen der Feuchtigkeitsschªden 

Feuchtigkeitsschªden entstehen infolge Kondenswasserbildung, aufstehendes 

Wasser, freies Wasser, Kapillarwasser usw. Wenn der Raum nicht zweckmªÇig oder 

fehlerhaft gel¿ftet wird, sªttigt  die Raumluft durch die Feuchtigkeitsabgabe der 

Bewohner  mit Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf.  Sinkt die Temperatur der Luft 

bei gleich bleibendem Wasserdampfgehalt, so erhºht sich die relative Luftfeuchte.  Bei 

der Erreichung von kritischer Taupunkttemperatur, fªllt Tauwasser aus. Zum besseren 

Verstªndnis, wie Wasser Bauwerke beansprucht, werden verbreitete 

Feuchteerscheinungsformen hier betrachtet.  

1. Brauchwasser: Unter Brauchwasser wird im Gebªudeinneren anfallendes 

aufbereitetes Wasser aus Leitungen, zum Beispiel zum Duschen, Baden etc. 

verstanden14.  

2. Sickerwasser entsteht bei dem Eindringen ins Erdreich, was zum unmittelbaren 

Kontakt mit dem Gebªude hervorruft.  

3. Freies Wasser: Unter dem freien Wasser wird frei flieÇendes Wasser, das 

beispielsweise als Regenwasser am Dach, am Gebªudesockel oder in der 

Installation bzw. Kanalisation auftritt.  

4. Wasserdampf: Neben dem nat¿rlichen Wasserdampfgehalt in der Luft, werden 

groÇe Mengen des Wasserdampfgehaltes in Gebªuden vom Menschen 

                                                           
14

 Bonk, Michael: Lufsky Bauwerksabdichtung, 7. Aufl., Vieweg und Teubner Verlag,  Karlsruhe 
2010 



- 12 - 

 

verursacht. Dies geschieht durch Atmen, Waschen und Kochen. Erhºhung von 

Wasserdampfgehalt ist eine Ursache von relativer Luftfeuchtigkeitsverªnderung  

im Innenraum.  

5. Kapillarwasser: Es befindet sich in kleinen Rissen und Hohlrªumen in Holz, 

Stein, Beton oder Putz, die  Wasser aufnehmen. Dieses Kapillarwasser ist z. B. 

die Ursache f¿r die aufsteigende Feuchtigkeit in Kellerwªnden.   

6. Gebundenes Wasser: Beim Gebªudebau wird viel Wasser z. B. bei der 

Betonherstellung eingesetzt. Nach der Fertigstellung ist dies Wasser teilweise 

noch gebunden. Durch Trocknung oder chemische Verªnderungen kºnnen die 

Baustoffe das Wasser jedoch wieder an die Innenrªume abgeben.  

Unter Tauwasser versteht man den Feuchteniederschlag an Oberflªchen. Das entsteht 

zuallererst im Bereich von Wªrmebr¿cken, weil  dort im Vergleich zu ihrer Umgebung 

niedrigere innere Oberflªchentemperaturen auftreten. 

DIN 4108,Teil 3 gibt eine Voraussetzung, unter der Kondenswasserbildung auftritt.  

ɗsi<ɗTWB, mit  

ɗsi-die Oberflªchentemperatur, die nach der Formel A.2 DIN 4108-3 ĂKlimabedingter 

Feuchteschutzñ f¿r mehrschichtige Bauteile  ermittelt wird.  

ɗsi=ɗi-U*Ri*( ɗi- ɗe), hierbei                    (Gl.1) 

ɗsi-Temperatur der Bauteiloberflªche in ÁC; 

U- der MaÇ f¿r den Wªrmedurchgang durch einen Bauteil und wird in W/(mĮK) 

angegeben; 

Ri-Wªrmedurchlasswiderstand jeweiliger Schicht, der in mĮK/W ausgedr¿ckt wird; 

ɗe-durchschnittliche AuÇentemperatur. 

ɗTWB ist Taupunkttemperatur in ÁC, die in Abhªngigkeit von relativer Feuchtigkeit im 

Innenraum und innerer Temperatur nach Tabelle A.4 von DIN 4108-3 ĂKlimabedingter 

Feuchteschutzñ ermittelt wird.  

Um Schimmelpilzbildungsrisiko zu vermeiden, sollen  Anforderungen nach DIN 4108-2 

eingehalten werden. Das heiÇt, dass die folgende Bedingung eingehalten werden soll: 

Temperaturfaktor an der ung¿nstigsten Stelle: fRsiÓ0,70,  

fRsi=(ɗsi-ɗe)/(ɗi-ɗe), mit                     (Gl.2) 
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ɗsi-Raumseitige Oberflªchentemperatur; 

ɗi-Innenlufttemperatur; 

ɗe- AuÇenlufttemperatur. 

Zur Verhinderung oder Behebung bereits aufgetretener Feuchteschªden muss die 

innere Oberflªchentemperatur von AuÇenbauteilen mºglichst angehoben werden, dem 

Schimmel muss sein Nªhrboden entzogen und der Feuchtegehalt der Raumluft 

begrenzt werden.  
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3 Problematik von Bauschªden infolge Wªrmebr¿cken und Feuchtigkeit 

3.1 Ausblick auf Besonderheiten der historisch geprªgten Gebªudetypen in 

Russland und in Deutschland 

Untersuchung von verschiedenen Bauwerken, die zu den jeweiligen architektonischen 

Stilen zugeordnet werden kºnnen lassen uns gesellschaftliche Vorstellungen  ¿ber 

Wohnkomfort in ganz unterschiedlichen Zeitepochen verstehen. Dar¿ber hinaus 

ermºglicht uns eine sorgfªltige Analyse wªrme-und feuchteschutztechnische 

Besonderheiten von den zu untersuchenden Gebªudetypen herauszufinden und 

entsprechende Berechnungen durchzuf¿hren um ein anschauliches Bild ¿ber hªufig 

auftretenden Bauschªden infolge Wªrmebr¿cken und Feuchtigkeit zu bekommen. 

Lassen uns durch verschiedene Epochen in der Geschichte von Rostow-am-Don 

gehen und typische Gebªudetypen bestimmen.  

Alle in Rostow-am-Don liegende Bauwerke lassen sich in folgende Gebªudetypen 

nach Baujahr unterteilen. In der Tabelle 1 werden einzelne Gebªudetypen und die 

Anzahl zur jeweiligen Gruppe zugehºrten Wohngebªude aufgezeigt.  

Tabelle 1 -Unterteilung von Wohngebªudebestand Rostows in verschiedenen 
Gebªudetypen 

Gebªudetyp Vor 1917 1918-1956 1957-1980 1981-2000 Seit 2000 

Anzahl von 

Wohngebªuden 

3301 1499 1462 3895 120 

Aus der Tabelle 1 ist es zu sehen, dass der Wohnbestand aus ca. 10. 277 Gebªuden 

besteht. 32% davon betragen alte Gebªude.  

Es ist zu betonen, dass es im Rahmen dieser Arbeit nur die verbreitete Gebªudetypen 

vorgestellt sind, weil der Wohnungsbestand so vielfªltig und komplex ist, dass nicht alle 

Gebªudearten hier betrachtet werden kºnnen. 



- 15 - 

 

1. Gebªudetyp ĂVor 1917ñ: In der zweiten Hªlfte des XIX. Jahrhunderts 

waren die damals errichteten Wohngebªude, Verwaltungsgebªude, Museen 

usw. einerseits durch byzantinischen Revival andererseits durch eklektisches 

Anfang stark geprªgt. In der Abbildung 8 wird ein gutes Beispiel des Gebªudes 

vorgestellt. Bauwerke haben eine originelle Ausstattung von Fassaden, die 

durch vertikales Anwachsen von Dekorintensitªt ausgeprªgt sind. ¦blicherweise 

haben Erd-und erste Obergeschosse verschiedenen Fensterformen. Traditionell 

wurden Fensterst¿tze in Form von einem Gewºlbe errichtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Historische Gebªude vor 1917 

2. Gebªudetyp Ă1918-1956ñ: Zeitraum von 1918 bis 1956 war an groÇer 

Zahl von Wohn-und Industriegebªuden reich. Als Beispiel typisches Gebªude 

jener Zeit wird das Bauwerk (Baujahr 1939) in der Abbildung 9 dargestellt. 

Architektonisch besteht der Hauptunterschied in der Zimmerzahl und der 

Grundrissgestaltung. Das Bauwerk stellt ein Rechteck im Grundriss. Gebªude 

solcher Art waren hauptsªchlich aus Ziegel gebaut. Sie zeichnet sich durch eine 

regelmªÇige rechteckige Form aus. Fassaden werden durch unterschiedliche 

Schmuckelemente wie  hrengarben und Symbol von Sowjet Union verziert, die 
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zur Stalinepocheverherrlichung dienten.  

  

Abbildung 9: Gebªudetyp 1918 1956 "Stalinka" 

3. Gebªudetyp Ă1957-1980ñ: Den ausgewªhlten Zeitraum ist durch 

Plattenbauten stark geprªgt. Nach den Zerstºrungen der Kriegsjahre bestand 

ein ausgeprªgter Wohnungsmangel in Nachkriegssowjet Union. Mit dem 

staatlichen Wohnungsbauprogramm von 1958  wurde der Plattenbau zum 

wichtigen Neubautyp erhoben. Wohngebªude in Plattenbauweise wurden aus in 

spezialisierten Fabriken vorgefertigten Betonplatten zusammengef¿gt. Die 

Tragkonstruktion wurde aus Ortbeton auch als Skelettkonstruktion in Fertigteilen 

hergestellt. Vorteilhafte wetterunabhªngige Durchf¿hrung von Arbeitsschritte in 

Fabrikgebªuden sowie schnelle Montage fºrderten eine schnelle Verbreitung 

von diesen Gebªuden. In nachstehender Abbildung wird dieses Gebªude 

vorgestellt. 

 

Abbildung 10: Gebªude in Plattenbauweise 

4. Gebªudetyp Ă1981-2000ñ: Im Zeitraum von 1981 bis 2000 verbreitet sich 

schnell Geschosswohnungsbau, bei dem es sich um die Errichtung von 

Wohngebªuden in mehrgeschossiger Bauweise handelt. Sie werden aus Beton 

und Stahlbeton, Betonplatten, Ziegel und Betonblocken errichtet. Wesentlicher 

Vorteil der Geschosswohnungen ist eine verdichtete Bauweise, die eine hºhere 
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Ausnutzung des Grund und Bodens der Stadt ermºglicht. Der Gebªudetyp wird 

in der Abbildung 11 aufgezeigt. 

 

Abbildung 11:Geschosswohnungsbau 

5. Gebªudetyp ĂSeit 2001ñ: Moderne Gebªude zeichnen sich durch eine 

Vielfalt von interessanten architektonischen Lºsungen, angewandten Baustoffen 

usw. In Rostow sind monolithische Bauwerke sehr verbreitet. Entwicklung von  

Bautechnik der Betonerzeugung- und Bewegung zu jeweiligem Geschoss auf 

der Baustelle ermºglicht Bauwerke mit 15-20 und mehr Etagen. Von der 

AuÇenseite errichtet man einen aufgehªngten Wªrmeschutz mit einer 

Luftschicht und ªuÇerliche Verkleidung. Der Wªrmeschutz kann auch innerhalb 

des Gebªudes ausgef¿hrt werden. Als Verkleidung f¿r Bauwerk gelten Rot-oder 

WeiÇziegel, FlieÇen, Glas usw. 

In Deutschland wurden f¿nfzehn primªr Gebªudetypen unterschieden: 

1. Fachwerkhªuser: F¿r Auslªnder sind Fachwerkhªuser ein lebendiges Zeichen 

Deutschlands. Obwohl nicht nur Deutschland sondern auch in Frankreich und 

England Bauwerke solcher Bauweise verbreitet sind, kennzeichnen meist 

deutsche Fachwerkhªuser durch eine breite Farbenpalette und einen 

unvergleichbaren Keilschnitt. Es ist leicht zu erkennen, es besteht nur aus 

hausfºrmigem Skelett aus Holzbalken, der das gesamte Gebªudegewicht trªgt. 

Die Ausfachungen der Wªnde, die F¿llungen, tragen keine Last. Die krªftigsten 

Balken eines Fachwerkhauses sind die so genannten Stªnder, die senkrecht 

stehenden Pfosten aus Eichen-oder Fichtenholz, die das Haus tragen. In der            

Abbildung 12 wird ein Fachwerkhaus aufgezeigt15. 

                                                           
15

 Kºthe,Rainer/ Kolb, Arno: Architektur, Bd.23:Was ist was, Tessloff Verlag, N¿rnberg 2006  
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Abbildung 12: Fachwerkhaus 

2. Bauten bis 1950: Im ersten Viertel des letzten Jahrhunderts begann, aufgrund 

der schlechten Wohnverhªltnisse in den GroÇstªdten, der Bau von 

sogenannten Gartenstªdten. Bei den Bauten aus dieser Zeit handelt es sich um 

Massivbauten mit Wªnden aus Sandstein oder Ziegelmauerwerk, sowie 

Holzdecken zu den meist unbeheizten und ungedªmmten Dachgeschossen. Im 

Originalzustand sind nur einfach verglaste Fenster vorhanden. Sogenannte 

Stadthªuser zeichnen sich ebenfalls durch eine schlechte Wªrmedªmmung 

aus. Hinzu kommen hohe Rªume, die zur Erwªrmung ebenfalls einen hºheren 

Energieeinsatz erfordern. Eine AuÇenwanddªmmung ist aufgrund der oft 

vorhandenen Verzierungen (Ornamente, Erker) ebenfalls nicht immer 

angeraten.16 

3. Bauhaus: Bei der Bezeichnung ĂBauhausñ handelt es sich nicht nur um einen 

besonderen Haustyp, sondern um einen Begriff, der einen Kunststil der 

Zwanziger- und DreiÇigerjahre. Die wenigen der noch erhaltenen Bauten aus 

dieser Epoche lassen einige Mªngel erkennen, mit denen man heute nicht 

leben wollte: Die Fenster sind so angebracht, dass das Gesamtobjekt ªuÇerlich 

ªsthetisch wirkt, und nicht dort, wo es f¿r die jeweilige Raumnutzung 

w¿nschenswert wªre. Der damals noch selten anzutreffende Heizkºrper  ist als 

ĂWandschmuckñ unterhalb der Decken angebracht. T¿ren sind zu schmal und 

niedrig. Diese Hªuser gen¿gen auch nicht mehr den heutigen Anspr¿chen an 

niedrigen Energieverbrauch. In nachstehender Abbildung wird ein Bauhaus 

aufgezeigt. 

                                                           
16

 Engivo.de: http://www.engiwo.de/wissen/artikel.php?id=33; 
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Abbildung 13: Das Bauhaus 

4. F¿nfzigerjahre-Siedlungshªuser: Bauten aus den F¿nfzigerjahren betragen 

einen GroÇteil des gesamten Wohnungsbestandes in Deutschland. Bauwerke 

dieser Jahre verf¿gen in der Regel nur ¿ber d¿nnwandige Mauerwerke aus 

Ziegel- oder Hohlblocksteinen mit geringer Wªrmedªmmung. Im 

Originalzustand haben sie einfach verglaste Fenster und nicht isolierte Dªcher. 

Die Wohnungen in Mehrfamilienhªuser entsprechen, aufgrund ihrer 

vergleichsweise kleinen Wohnflªche, nicht mehr den heutigen Vorstellungen 

¿ber Wohnkomfort. Das typische F¿nfzigerjahre-Siedlungshaus wird in der 

Abbildung 14 vorgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Das F¿nfzigerjahre- Siedlungshaus 
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5. Sechzigerjahre-Reihenhªuser: Im Gegensatz zu den Bauten aus den 

F¿nfzigerjahren, kennzeichnen diese Hªuser durch eine grºÇere Wohnflªche. 

Die Bausubstanz ist tendenziell besser als die der f¿nfziger Jahre. Die 

Wªrmdªmmeigenschaften sind  trotzdem schlecht. In nachstehender Abbildung 

wird das Sechzigerjahre-Reihenhaus aufgezeigt. 

Abbildung 15:Sechzigerjahre- Reihenhaus 

6. Bauwerke seit der ersten Wªrmeschutzverordnung 1977 unterscheiden sich 

eher durch bessere wªrmeschutztechnische Eigenschaften. 

3.2 Wªrmebr¿cken Plan¿bersicht 

Um wªrmebr¿ckenspezifische Bauschªden zu vermeiden ist es festzustellen, ob  sich 

an den voraussichtlichen Stellen Wªrmebr¿cken tatsªchlich vorliegen. Um das zu 

begr¿nden wurden vermutliche ĂSchwachstellenñ angewiesen. In der Wªrmebr¿cken 

Plan¿bersicht auf der nachfolgenden Seite sind Grundrisse von Kellergeschoss, 

Erdgeschoss und letzten Obergeschoss von unterschiedlichen Gebªuden aus den 

oberbeschriebenen Gebªudetypen dargestellt. 

In der Abbildung 16 ist ein Kellergeschoss mit markierten Wªrmebr¿cken aufgezeigt. 

Die dazugehºrigen Anschl¿sse sind im Anhang A in den Abbildungen von 41 bis 46 

aufgef¿hrt. 
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Abbildung 16: Das F¿nfzigjahre Siedlungshaus: Grundriss Kellergeschoss 

In nachstehender Abbildung  wird den Grundriss Erdgeschoss vorgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Das F¿nfzigjahre-Siedlungshaus: Grundriss Erdgeschoss 

Unter in den Abbildungen 18, 19 und 20 sind  Grundrisse von russischen Plattenbauten 

mit bereits markierten Wªrmebr¿cken vorgestellt. Anschl¿sse sowie ¦bergªnge von  

Gebªude in Plattenbauweise, wo Wªrmebr¿cken entstehen kºnnen, sind fortlaufend im 

Anhang  A in den Abbildungen von 47 bis 52 aufgezeigt. 

Anschluss Fenster/Wand 

¦bergang zwischen KellerauÇen und 

Innenwand 

Anschluss 

AuÇent¿r/Wand 

Anschluss 

Innenwand/AuÇenwand 

¦bergang zwischen 

Fundament und 

Kellerwand KellerauÇenwand und 

Erdgeschossinnenwand 

¦bergang zwischen Innenwand 

und Schrªgdach 
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Abbildung 18: Gebªude in Plattenbauweise der 60-er CC: Grundrisse eines 

Kellergeschosses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19: Gebªude in Plattenbauweise der 60-en XX: Grundriss eines 
Erdgeschoss 
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Abbildung 20: Gebªude in Plattenbauweise der 60-en XX: Grundriss eines 
Obergeschosses 

Die obergeschriebenen Detailzeichnungen von  mºglichen Wªrmebr¿cken sind eine 

Grundlage der konkreten Wªrmebr¿ckenberechnung, die eine Bestªtigung von 

Wªrmebr¿ckenauftreten geben sollte.  

3.4 Berechnung von Wªrmebr¿cken 

Berechnung von Wªrmebr¿cken erfolgte anhand Berechnungsprogramms AnTherm. 

AnTherm ist ein leistungsfªhiges Programm zur "Analyse des Thermischen Verhaltens 

von Bauteilen mit Wªrmebr¿cken und Dampfdiffusionsbr¿cken". Die Software ist 

geeignet zur Berechnung von Temperaturverteilungen, Wªrmestrºmen und 

Wasserdampf-Diffusionsstrºmen in Baukonstruktionen beliebiger Formen und 

beliebiger Materialzusammensetzungen.17 Es wird einen  Anschluss untersucht: 

Bodenplatte und Kellerwand in einem Siedlungshaus.  Detailzeichnungen sind in der 

Abbildung 21 aufgezeigt. 

                                                     

1.Wªrmedªmmung; 

 3. Kellerwand aus Ziegel; 

 5. Geschossdecke;  6. Estrich. 

                                                           
17

 Kornicki, Tomasz: Dienstleistung in EDV und IT, Wien, ¥sterreich, 

http://www.kornicki.com/antherm/ 
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Abbildung 21: Anschlussdarstellung: Bodenplatte und Kellerwand in einem Siedlungshaus 
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Ausgangsdaten werden im Anhang B, Tabelle 6 angegeben. Thermischer Leitwert ist 

im Anhang B, Abbildung 54 aufgef¿hrt. U-Wertberechnungen sind in den Abbildungen 

56-57 aufgef¿hrt. Dreidimensionale Bauteilvorstellung sowie Daten ¿ber minimalen und 

maximalen Temperatur auf der Bauteiloberflªche werden auch im Anhang B in den 

Abbildungen 55 und 53 dementsprechend gegeben. In der Abbildung 22 wird ein 

Temperaturfeld dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse der Wªrmebr¿ckenmodellierung sind in der Tabelle 2 aufgef¿hrt. 

Tabelle 2 -Ergebnisse der Wªrmebr¿ckenberechnung f¿r den Anschluss: 

Innenwand und Kellerdecke  

Thermischer Leitwert, W/mK 0,801300 

Minimale Temperatur der 
Bauteiloberflªche,ÜC 

13,48 

Maximale Temperatur der 
Bauteiloberflªche,ÜC 

19,33 

U-Wert an der betrachteten Stelle, W/m
2
K 0,1730 

Psi-Wert, W/mK -0,307 

Weil die relative Feuchtigkeit im Raum 50% betrªgt, ergibt sich der Taupunkt von 

9,3ÜC, das bedeutet, dass die minimale Oberflªchentemperatur  13,48 >9,3. Das 

bedeutet, dass  Kondenswasserbildung nicht auftritt.  

Zum Schluss kommen wir zur psi-Wertberechnung. In unserem Fall ist psi-Wert gleich -

0,307, was feststellt, dass den Anschluss sehr gut gedªmmt ist.  

Die ober vorgestellten Ergebnisse zeigten dar¿ber hinaus, dass je besser ein Gebªude 

wªrme-und feuchtegedªmmt ist, desto niedriger ein Risiko der 

Wªrmebr¿ckenerscheinung ist.  

Abbildung 22: Temperaturfelddarstellung 
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4 Auswertung von feuchtebedingten Bauschªden in Deutschland und in 

Russland 

¦bersch¿ssige Feuchte  in Gebªuden ist hªufig eine Ursache von zahlreichen 

Bauschªden. Feuchteschªden sind heute eine wesentlicher Anteil von betreffenden 

Bauschªden in Gebªuden verschiedener Bauweise. Sie werden durch einen B¿ndel 

von Ursachen provoziert.  

Zu den feuchte-und wªrmebr¿ckenbedingten Feuchtigkeitsschªden gehºren:  

Á Verfªrbungen infolge Salztransport in Innenrªumen durch 

Wasseraufnahme, Kapillarwasser; 

Á Schimmelpilz- und Algebildung in Innenrªumen; 

Á Frostschªden, Baustoffzersetzung; 

Á Tauwasserbildung; 

Á Korrosion; 

Á AuÇenwandsetzungsrissebildung infolge Grundwasser im Fundament 

bzw. Kellerrªume. 

Im Rahmen der Master-Arbeit werden nur Bauschªden infolge Salztransports, 

Schimmelpilz und Algebildung sowie Setzungsrissebildung infolge Grundwasser und 

Tauwasserschªden ausf¿hrlich beurteilt. 

4.1. Bauschªden infolge Salztransports 

Verfªrbungen durch Salzausscheidungen erfolgen immer wenn die Fugen zwischen 

Baukonstruktionen nicht wasserdicht sind. In solchen Fªllen geht Wasser von den 

befallenen Flªchen in die Ausgleichs-oder Gefªlleschicht. Wird das Wasser an der 

Stelle nicht gezielt und vollstªndig  abgef¿hrt, durchfeuchtet es die Mºrtelschichten bis 

zu Sªttigung. Dort kann es verdunsten, die darin enthaltenden Salze kristallisieren 

unter und auf der Bauteiloberflªche, insbesondere auf der Mauerwerkoberflªche, und 

verursachen fleckige und dunkle Verfªrbungen. In nachstehender Abbildung 23 werden 

Verfªrbungen aufgezeigt. Es handelt sich somit um zwei verschiedene Gebªude: 
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Abbildung 23 :Bauschªden infolge Salztransport: links- Objekt 1, rechts-Objekt 2 

Objekt 1: Freistehendes 2-geschossiges Gebªude, dessen Mauerwerk aus Ziegel 

aufgebaut war. Fassenden waren nicht geputzt. Auf der AuÇenwandoberflªche wurden 

lockere wattefºrmige Ausbl¿hungen und kompakte Salzhªufchen entdeckt.  

Objekt 2: Freistehendes 3-geschossiges Gebªude, dessen Mauerwerk aus Ziegel 

aufgebaut war. Fassenden waren geputzt. Durchschnittliche Dicke der 

AuÇenputzbelegung betrªgt 20 mm. Auf der AuÇenwandoberflªche wurden dunkle, 

feucht aussehende Flecken und Putzausbl¿hungen sowie Putzverwittern entdeckt.     

Die an Objekt 1 entdeckte Salzhªufchen und Ausbl¿hungen kºnnen ¿ber den 

hydrostatischen Kristallisationsdruck, der in Form von VolumenvergrºÇerung von 

gesªttigter Salzlºsung auf dem Bauteil legt. Die FugenvergrºÇerung kann somit durch 

Wachstumsdruck verursacht werden.  Die an Objekt 2 festgestellte Putzverwittern und 

Putzausbl¿hungen kºnnen durch Sªttigung von Kapillarwasser entstehen.  

Um derartige Bauschªden zu vermeiden, m¿ssen alle Fugen,  durch die 

Salzwassertransport durchgeht einwandfrei entwªssert sein.  

4.2 Feuchteschªden: Schimmelpilz und Algebildung 

Besondere Aufmerksamkeit soll Schimmelpilzbildung geschenkt werden. F¿r die 

Schimmelpilzbildung sind folgende Randbedingungen wichtig: Feuchtigkeit, 

Temperatur, Nahrung und Zeit. Doch die Bandbreite der Randbedingungen selbst 

zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit der Schimmelpilzbildung in jedem Gebªude sehr 

hoch ist. In der Abbildung 24  werden befallene Schimmelpilzrªume aufgezeigt.  
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Abbildung 24: Schimmelpilzbefall auf der Geschossdecke eines Badezimmers in 
der  Wohngemeinschaft in Russland 

Als Grundlage der Schimmelpilzbildungsbeurteilung   dienen folgende Annahmen:  

Á Schimmelpilzbefall tritt meist auf, wenn bauliche Mªngel und akuter Schªden 

vorliegen (einschlieÇlich Neubau-Restfeuchte); 

Á Das Raumklima hat sich aufgrund einer SanierungsmaÇnahme entscheidend 

verªndert; 

Á Das Wohnverhalten ist dem technischen Zustand des Gebªudes nicht 

angepasst. 

In nachstehender Abbildung  25 werden Moos- und Algebildung vorgestellt. In den 

Fassaden treten oftmals unerwartete und unerw¿nschte Begleiterscheinungen wie 

Moos, Pilze und Algen. Diese Entwicklung korrespondiert unmittelbar mit der Abnahme 

des SO2-Gehafts der Luft. Deshalb sind MaÇnahmen zur Vermeidung bzw. 

Verminderung des Algenwachstums vorzusehen18. 

            

 

 

 

 

                                                           
18
K¿rzel, Helmut: Algebildung auf hochgedªmmten Fassaden, 

http://www.baufachinformation.de/zeitschriftenartikel.jsp?z=2002069000451, Abrufdatum: 
03.04.2011 

Abbildung 25: Ungew¿nschte Begleiter der Fassaden in Rostov-am-Don: 
Algen und Moos 

http://www.baufachinformation.de/zeitschriftenartikel.jsp?z=2002069000451
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Zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung in Gebªuden muss eine 

Verhinderungsstrategie entwickelt werden, die von den 

Schimmelpilzwachstumsvoraussetzungen ausgeht und komplexe bauphysikalische 

Zusammenhªnge in einem Gebªude ber¿cksichtigt.    

4.3 Setzungsrisse infolge Grundwasser 

Risse auf den AuÇenwªnden kºnnen auf Grund von stªndiger ¦berfeuchtung von 

Kellern und Fundamenten entstehen. Das Risiko der statischen Beeintrªchtigung des 

gesamten Gebªudes ist demzufolge sehr groÇ.  

Bei den zu begutachtenden Gebªuden handelt es sich um Bauwerke, die stªndig im 

Keller-und Fundamentbereich befeuchtet wurden. Sie gehºren zu einem Gebªudetyp 

ĂBauwerke vor 1917ñ, Ă1918-1957ñ, ĂBauwerke 1958-1980ñ und Ă Gebªude seit 2001ñ. 

In der Abbildungen 26  und 27 wird das erste Objekt vorgestellt. Gebªudedaten zum 

Objekt sowie Abbildungen und Daten f¿r andere Untersuchteten Gebªuden werden im 

Anhang  C in Tabellen von 7 bis 11 und in den Abbildungen von 59 bis 65 aufgef¿hrt.  
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AuÇenwandrisse 

 

AuÇenwandrisse 

 

Abbildung 26: Fassade des begutachteten Bauwerks: Bauwerke vor 1917 

Abbildung 27:  Risse auf den AuÇenwªnden infolge ¿bersch¿ssiger Feuchte 

in Kellerbereich, Temernitskaya Str., 89, Rostow-on-Don 
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Analyse von vorhandenen Bauschªden in den vorgestellten Objekten lassen uns 

vermuten, dass derartige Rissebildungen auÇer Objekt 5 durch Fundamentsetzung 

entstehen. Aus unmittelbarer  Befragung von Bewohnern erfolgt, dass die 

Feuchtesituation im Kellerbereich noch schlechter geworden ist. Nach den 

langwierigen Regen versammelt sich Wasser direkt im Kellerbereich. Manchmal betrug 

Wasserstand eine Hºhe von 1,5 m! Dar¿ber hinaus hat Rostow sehr ung¿nstige 

Baugrundverhªltnisse, weil das Territorium Rostows fast 100 % von LºÇ gebildet 

wurde.  Anhand der Software ĂIAS-Geologische Bedingungenñ wurde eine   

Gefªhrdungsklasse von Baugrund sowie eine Grundwassertiefe ermittelt, die in den 

Abbildungen 28, 29 und 30 aufgezeigt sind. 
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Abbildung 28:Geologische Bedingungen in Rostow-am-Don 
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